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6.1.  NASLOVNA STRANA 

     6 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA 

Investitor:      ime/naziv: OŠ ’’Miloš Crnjanski’’ 

      ulica: Omladinska 2, Srpski Itebej 

Objekat:     naziv: OŠ ’’Miloš Crnjanski’’ 

      ulica: Prvomajska 28, Međa 

      katastarska parcela broj: 868 K.O. Međa  

Vrsta tehničke dokumentacije:  IDP- Idejni projekat 

Naziv i oznaka dela projekta:  6-projekat mašinskih instalacija 

Za građenje/izvođenje radova:  Sanacija postojeće opreme u   

      kotlarnici u objektu broj 1 

 

Projektant:                                                   ’’ALTER BIOSISTEMI’’ D.O.O. 

 Kralja Petra Prvog 2, Zrenjanin 

   

Odgovorno lice projektanta:                       dia Nebojša Milaković 

Pečat:  Potpis: 

 

 

 

Odgovorni projektant:    Đurđina Grbić dipl.maš.inž. 

Broj licence:   330 I211 09 

Pečat: Potpis: 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: IDP 01/19  

Mesto i datum izrade: Zrenjanin, mart 2019. godine 
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6.1.3.  REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ( ,,Službeni glasnik RS’’ br.72/09, 

81/09 -ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13- odluka US, 50/2013- odluka 

US, 98/2013 -odluka US,132/14,145/14 i 83/2018) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu 

i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i 

nameni objekata ( ,,Službeni glasnik RS’’, br 72/18) kao: 

 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 

 

za izradu   6 – PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA ZA  

   SANACIJU  POSTOJEĆE OPREME U KOTLARNICI  

   U OBJEKTU BROJ 1  

   ulica: Prvomajska 28, Međa 

       katastarska parcela broj: 868 K.O. Međa 

 

određuje se:       

 

Đurđina Grbić dipl.maš. inž. ……………………………………………………………….330 I211 09 

 

 

Projektant:     ’’ALTER BIOSISTEMI’’ D.O.O.Zrenjanin 

      ul. Kralja Petra Prvog 2 , Zrenjanin 

   

Odgovorno lice/zastupnik:  dia Nebojša Milaković 

Pečat: Potpis: 

 

  

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: IDP 01/19 

Mesto i datum izrade: Zrenjanin, , mart 2019. godine   
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6.1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA 

Odgovorni projektant projekta mašinskih instalacija,  

PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA ZA SANACIJU  POSTOJEĆE OPREME U 

KOTLARNICI U OBJEKTU BROJ 1  

ulica: Prvomajska 28, Međa 

katastarska parcela broj: 868 K.O. Međa: 

I Z J A V Lj U J E M 

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa

merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant : Đurđina Grbić dipl.maš. inž. 

Broj licence: 330 I211 09 

Lični pečat: Potpis: 

Broj tehničke dokumentacije: IDP 01/19 

Mesto i datum izrade: Zrenjanin, , mart 2019. godine 
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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6.2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

6.2.1. TEHNIČKI OPIS 

Lokacija objekta 

Nalazi se na katastarskoj parceli broj 868 K.O. Međa. Objekat broj 1 je sastavni deo 

kompleksa škole. Površina koja zahteva rekonstukciju postojećeg stanja je 

P=7,47m2. 

Kategorizacija prostora  

 Na zahtev investitora potrebno je uraditi rekonstrukciju postojeće kotlarnice 

koja je sastavni deo objekta broj 1.  

 Kotlarnica je smeštena kao sastavni deo škole sa 2 spoljna zida. Dimenzije 

kotlarnice 3.9x1.9m i svetle visine ~3,03m. 

U okviru kotlarnice nalaze se 3 instalirane kotlovske jedinice: 

➢ Sintesi 19-22kW 

➢ Euroteh-Gas 32kW, dva komada 

Ugrađene 1999.godine. 

 Kao osnovno gorivo koristi se prirodni gas. Navedene jedinice snabdevaju ceo 

objekat toplotom. U  objektu je izvedeno radijarsko grejanje sa panelnim 

radijatorima. 

 Na osnovu urađenog pregleda od strane ovlašćenog lica gde je ustanovljeno da 

kotlovi nisu sposobni za dalji rad i snabdevanje toplotom, shodno tome navedene 

kotlovske jedinice zahtevaju zamenu. 

Predviđene su nove tri kotlovske jedinice proizvođača: ’’BOSCH’’,tip:ZBR 35-3A, 

Š440xV850xD350mm ili ekvivalenta drugog proizvođača.  

Predviđena je hidroskretnica proizvođača: ’’MIK MARING’’, tip: HW 80/400 do 

7m3/h. Predviđen je razdelnik proizvođača: ’’MIK MARING’’, tip:HV 80/200-2, protok 

vode: 5,3 m3/h ili ekvivalenta drugog proizvođača. 

 Pored navedenih instalacija u kotlarnici, predviđena je zamena sledeće 

opreme: ručni ventili, cirkulacionona pumpa, nepovratni ventili, manometarskim 

sklopovima, napojnim ventilima, cevne instalacije.. 
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Uslovi rada  

 

 Predviđene kotlovske jedinice služe samo za zimski režim rada tj. grejanje 

objekta. Administrativni deo se održava na temperaturi od 20°C, deo svlačionica 

sa gardaroberima 22-23°C, hodnici i prostor WC-a 15-18°C.  

 Sistem grejanja je dimenzionisan za radni režim 80/60°C. Energent za 

proizvodnju toplote je zemni gas. 

 Slobodan prostor za prilaz opremi ne smeju biti uži od 0,8 m. Rastojanje od 

energenta od zida kotlranice ne sme biti uži od 100mm sa obe strane. Za rad kotla 

neophodno je obezbediti priključak zemnog gasa na pritisku od 20 – 25 mbar.  

Kotlovi su predviđeni za fasadnu montažu, redno povezani. Po klasifikaciji kotlovi 

pripada grupi C3.1 gasnih uređaja. 

Sa kotla pumpa (kotlovska) potiskuje toplu vodu i gura je ka hidroskretnici. To čini 

kratak kotlovski krug. Sa hidroskretnice topla voda ide na razdelnik, sa kog se 

usmerava pumpom ka vertikali i grejnim telima u objektu. 

Ventilacija kotlarnice je prirodna preko otvora na zidu-prozora, otvori su dimenzije 

0,5x0,8m, i preko postojećih vrata 0,8x2,05m na kojima obavezno predvideti otvor za  

žalužine. Žaluzine minimalno odvojiti od poda kotlarnice za 300mm. 

Pored ekspanzije u kotlu u kotlarnici je dodata i još jedna ekspanziona posuda 

zapremine 50l na svakoj kotlovskoj grani, sa sigurnosnim ventilom DN 20 pritiska 

otvaranja psig=3bar. Povezivanje cevne mreže u kotlarnici se izvodi bakarnim cevima. 

Otvor za izduvne gasove iz kotla izvešće se vodoravno, zasebno za svaku kotlovsku 

jedinicu. Minimalno osno rastojanje od priključnog kolena ne sme biti uži od 90mm od 

zida kotlarnice. Prilikom montaže obavezno postaviti podlogu za zvučnu izolaciju.  
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NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
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6.3.1 PRORAČUN 

Na osnovu dobijenih gubitaka od strane investitora, za grejanje zgrade za osnovno obrazovanje, izabrana su tri kotla proizvođača 

’’BOSCH’’ sledećih tehničkih karakteristika ili ekvivalent drugog proizvođača:  

- tip:     BOSCH ZBR 35-3 

- kapacitet po jedinici:  35kW 

- temperaturnii režim rada: 80/60°C 

- gorivo:    prirodni gas 

-maksimalni radni pritisak  3bar 

Dimenzije kotla:   

- dužina:    350 mm 

- širina:    440 mm 

- visina sa priključcima:  850 mm 

 

 

      

PRORAČUN GREJNOG OPTEREĆENJA 

Računski gubici 

[W] 
Tip kotla Veličina  Maks. nominalna toplotna snaga  Ukupno jedinica [kom] 

Instalisana toplota 

[kW] 

80000 ZBR 35-3A 440x850x350mm 34.1 3 102.3 

Ukupna instalisana toplota: 102.3 kW 
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OSNOVNI PODACI O KOTLU 

Uređaj je za zidnu montažu, u klasi sa tehničkim normativima za postavljanje gasnih 

uređaja po klasifikaciji C3.1. Uređaji kao što je kotao ZBR 35-3 već fabrički ispunjavaju 

zahteve hanoverskog programa podrške i znaka za zaštitu životne sredine za 

kondezacione gasne uređaje.  

 

PRORAČUN CIRKULACIONE PUMPE 

Za potrebe grejanja, kapacitet pumpe se računa prema sledećem izrazu:  

Maseni protok vode pri kapacitetu sistema od 105 kW iznosi: 

 

𝐺𝑊 
= 1,1

𝑄

𝜁𝐶𝑝∆𝑡
=  1,1 ×

105000𝑊

980
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 4200

𝑘𝐽
𝑘𝑔

∗ 20𝐾
= 0.0012

𝑚3

𝑠
∗ 3600 = 

= 4,59
𝑚3

ℎ
∗ 1,1 = 5,05

𝑚3

ℎ
 

 
- Q =105 kW angažovana toplotna snaga; 

 
- ∆𝑡 20°C temperaturna razlika polazne i povratne vode. 

 

Ukupna hidrostatička visina iznosi Hst=9m 

Prateći pritisak na armaturnoj mreži pst=0,3bar=30 000Pa 

Potrebna snaga cirkulacione pumpe: 

𝑃 =  
(𝛥𝑝 ·𝑉)

𝜂 
[𝑊] 

P(W) – zahtevana mehanička snaga pumpe 

 𝛥𝑝 (Pa)- Ukupni pad pritiska 

 𝜂- stepen iskorišćenja pumpe (0,5-0,6 za cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom) 
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Na osnovu proračuna, izabrana je pumpa proizvođača “WILO” sledećih tehničkih 

karakteristika: 

tip: TOP-S 40/15 (PN6); 

− protok:5,05 m3/h; 

− napor: 9m; 

− broj obrtaja elektromotora: 2800 min-1; 

− maks. temp. vode rad: 130°C; 

− broj komada: 1.  

− uslovi rada: na drugoj brzini 

EKSPANZIONI SISTEM 
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Za toplovodni sistem grejanja  se usvaja zapremina od 12 l/kW instalisane 

toplotne snage, što za konzum od 105kW iznosi: 

𝑉𝑚 = 105𝑥12 = 1260 𝑙 = 1,26𝑚3 

Ukupna zapremina vode u toplovodnoj mreži plus kotlarnica iznosi: 

𝑉𝐾𝑈 =  1,5 𝑚3

Srednja temperatura sistema je: tsr = (80+ 60) / 2 = 70C pa je ukupno širenje vode u 

odnosu na 4C, 

∆𝑉 = (1,02252 − 1) 𝑥 𝑉𝑘𝑢 = 33,78 𝑙 

Minimalna zapremina vode u posudi: 

∆𝑉𝑚𝑖𝑛 = 1,5 × ∆𝑉 = 50,65 𝑙 

Usvaja se zatvorena ekspanziona posuda ERCE 50, zapremine V=50l, proizvođača Elbi. 

Priključak na sistem grejanja DN 20 (3/4”). 

ODABIR VENTILA SIGURNOSTI 

Sa sistemom instalacije toplovodnog grejanja isporučuju se I dva ventila 

sigurnosti DN 20 tip 311, proizvod Caleffi.  

PRITISAK OTVARANJA SIGURNOSNOG VENTILA psig=3bar 

Ventili sigurnosti se montiraju na POTISNI vod instalacije toplovodnog grejanja 

, odnosno na deo od kotla ka hidroskretnici. Ventili se povezuju redno. Način montaže 

sigurnosnog ventila date u uslovima proizvođača. 

Tehnički podaci ventila sigurnosti tip 311, proizvod Caleffi: 

Dimenzija priključka: 3/4” 

Otvor fi(mm) : 13 

Čist presek (cm2) : 1,327 

Podešen pritisak otvaranja (bar): 3 

Nominalni pritisak pražnjenja (bar): 3,6 

Pritisak zatvaranja (bar) : 2,4 

Koeficijent isticanja K :0,5 
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Protok pražnjenja W (kg/h): 142,17 

Maksimalna snaga kotla (kW) : 82,5  
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Šema kotlarnice-Postojeće stanje
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